
Assicurati di familiarizzare 
prima di iniziare il lavoro!Istruzione

Generatore ad inverter 
KSB 21i S
KSB 21i
KSB 35i
KSB 31iE S



PREFAZIONE

MISURE DI SICUREZZA 1

Grazie per aver scelto i prodotti K&S Basic®. Questo manuale contiene una breve descrizione delle tecniche 
di sicurezza, uso e debug. Puoi trovare informazioni più dettagliate sul sito Web del produttore ufficiale nella 
sezione di supporto: koenner-soehnen.com/manuals
Puoi anche andare nella sezione di supporto e scaricare la versione completa del manuale scansionando il 
codice QR o sul sito web dell'importatore ufficiale K&S Basic®: www.koenner-soehnen.com

Non utilizzare il generatore in ambienti con scarsa ventilazione. È vietato operare in condizioni di eccessiva 
umidità, stando in acqua, su terreno bagnato (non lasciare sotto pioggia, neve). Non lasciare il generatore 
alla luce diretta del sole per lungo tempo. Posizionare il generatore su una superficie piana e dura, lontano 
da liquidi/gas infiammabili (a una distanza di almeno 1 m). Installare il generatore a non meno di 1 m dal 
pannello di controllo anteriore ea non meno di 50 cm per lato, compresa la parte superiore del generatore. 
Tenere estranei, bambini, animali lontani dall'area di lavoro. Utilizzare scarpe e guanti protettivi.

Abbiamo a cuore l'ambiente, quindi riteniamo ragionevole risparmiare
la quantità di carta sprecata e lasciare una sintetica descrizione delle sezioni più 
importanti in forma stampanta.

  PERICOLO!
Il mancato rispetto della raccomandazione contrassegnata da 
questo simbolo, potrebbe causare lesioni gravi o mortali 
all'operatore o agli astanti!

Informazioni utili sull'utilizzo del dispositivo.IMPORTANTE!

Assicurati di leggere la versione completa del manuale
prima dell'uso!

Il produttore dei prodotti TM K&S Basic può apportare alcune modifiche che potrebbero non essere 
riportate in questo manuale, vale a dire: Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al design, 
all'assemblaggio e alla costruzione del prodotto. Le immagini e i disegni nelle istruzioni per l'uso sono 
schematici e possono differire dai componenti effettivi e dalle iscrizioni sui prodotti.
Alla fine del manuale ci sono le informazioni di contatto che puoi usare in caso di problemi. Tutte le 
informazioni contenute in questo manuale di istruzioni sono le più aggiornate al momento della stampa. È 
possibile trovare un elenco aggiornato dei centri di assistenza sul sito Web dell'importatore ufficiale: 
www.koenner-soehnen.com

SICUREZZA ELETTRICA 1.1
Il dispositivo produce elettricità. Seguire le regole di sicurezza 
per evitare scosse elettriche.  PERICOLO!

Poiché i gas di scarico contengono gas velenosi di
anidride carbonica (CO2) e monossido di carbonio (CO)
pericolosi per la vita, è severamente vietato posizionare il
generatore in edifici residenziali, locali collegati a edifici
residenziali da un sistema di ventilazione generale, altri
locali da cui i gas di scarico possono entrare nei locali 
residenziali

  PERICOLO!
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Lo schema elettrico del generatore deve essere conforme alle regole di installazione e ai requisiti della normativa vigente. 
Tutti i collegamenti del generatore alla rete devono essere effettuati da un elettricista certificato. Collegare il generatore 
alla messa a terra di protezione prima di iniziare il funzionamento utilizzando il terminale situato sul pannello del 
generatore. Per evitare scosse elettriche, non utilizzare cavi di alimentazione danneggiati, contatti danneggiati/arrugginiti. 
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MISURE DI SICUREZZA 1.2
Non iniziare a lavorare con il generatore quando il carico è collegato! Scollegare il carico prima di arrestare il 
motore. Si consiglia di utilizzare benzina senza piombo e senza alcool per il generatore. Non è consentito l'uso 
di cherosene o altri combustibili! Prima di iniziare a lavorare con il generatore, è necessario scoprire come 
viene eseguito l'arresto di emergenza del generatore. Non fare rifornimento mentre il generatore è in funzione!

Il carburante inquina la terra e le acque 
sotterranee. Non permettere che la benzina 
fuoriesca dal serbatoio!

PERICOLO!

Il dispositivo deve essere utilizzato solo per lo scopo previsto. 
L'utilizzo del dispositivo per uno scopo diverso da quello 
previsto priva l'acquirente del diritto a una riparazione 
gratuita in garanzia.

IMPORTANTE!

SPECIFICHE 2
Modello KSB 21i S KSB 21i  KSB 35i  KSB 31iE S

Potenza massima, kW 2 2 3.5 3.1

Potenza nominale, kW 1.8 1.8 3.2 3

Potenza del motore, p.c. 2.9 3.2 7 4.8

Frequenza, Hz 50

Tensione V 230

Forza attuale, A (max) 8.6 8.7 15.22 13.4

Porta 12V, А 12V/5A – 12V/8,3A 12V/8,3A

Modello del motore KSB 100i KSB 130i KSB 240i KSB 170i

Cilindrata del motore, cm3 79,5 119 212 149,8

Tipo di motore бензиновий 4-тактний

Prese di corrente 2х16А

Fattore di potenza, cosφ 1

Capacità serbatoio carburante, litri 4.0 10 13 6

Volume del basamento, litri 0.4 0.4 0.6 0.8

Tipo di avvio manuale manuale manuale manuale/ elletrico

Livello sonoro Lpa(7m)/Lwa, dB 59/93 70/95 71/96 69/96

Dimensioni , mm 535x335x480 480x380x465 550x460x500 585x350x490

Batteria agli ioni di litio, A·h - - - 4.5

Peso netto, kg 20 21 33 30

Classe protezione IP23M
Deviazione consentita dalla tensione nominale - non più del 10%

Per garantire l'affidabilità e aumentare la risorsa motore del generatore, la potenza di picco può essere
leggermente limitata da dispositivi di protezione automatici. Le condizioni operative ottimali sono la temperatura 
ambiente di 17-25°С, la pressione barometrica di 0,1 MPa (760 mm Hg), l'umidità relativa dell'aria del 50-60%. Nelle 
condizioni ambientali specificate, il generatore è in grado di fornire le massime prestazioni in termini di 
caratteristiche dichiarate. In caso di deviazioni dagli indicatori ambientali specificati, sono possibili variazioni delle 
prestazioni del generatore.
Si prega di notare che per prolungare la durata del generatore, non sono raccomandati carichi a lungo
termine superiori all'80% della potenza nominale.

È vietato lavorare con il generatore se si è stanchi, sotto 
l'influenza di potenti preparati medici, sostanze stupefacenti o 
alcool. L'incuria durante il lavoro può causare lesioni gravi.PERICOLO!
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ASPETTO GENERALE DEL GENERATORE 3

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche alla 
configurazione, al design e alla costruzione dei prodotti. Le 
immagini nelle istruzioni sono schematiche e possono differire dai 
nodi e dalle iscrizioni reali sul prodotto.

IMPORTANTE!

1. Fusibile di sovraccarico per presa 12V
2. Presa 12V
3. Indicatore livello olio
4. Indicatore di tensione
5. Indicatore di sovraccarico
6. Interruttore modalità economica
7. Collegamento a terra
8. Avviamento elettrico (per modello KSB 31iE S)
9. Prese 16A

MODELLI KSB 21i S, KSB 31iE S

1. Maniglia per il trasporto
2. Tappo serbatoio carburante
3. Pannello di controllo
4. Avviamento manuale
5. Pannello di manutenzione
6. Griglia di ventilazione
7. Marmitta

MODELLI KSB 21i, KSB 35i

1. Avviamento manuale
2. Telaio
3. Tappo serbatoio carburante
4. Pannello di controllo (dal retro)
5. Griglia di ventilazione
6. Marmitta

1. Interruttore
2. Interruttore della modalità economica
3. Indicatore di tensione
4. Indicatore livello olio
5. Indicatore di sovraccarico
6. Prese 16A
7. Presa 12V/8A
8. Fusibile di sovraccarico per presa 12 V
9. Collegamento a terra
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UTILIZZO DEL DISPOSITIVO 5
   INTERRUTTORE MOTORE

Per consentire l'avviamento del motore, portare l'interruttore in posizione ON. Per spegnere il motore, portare l'interruttore 
in posizione STOP. Per il modello KSB 21i S, l'interruttore del motore è combinato con la maniglia del rubinetto del 
carburante, quindi ruotare il rubinetto del carburante in posizione ON per avviare il motore e ruotare il rubinetto del 
carburante in posizione OFF per spegnere il motore.

L'indicatore di sovraccarico si accende quando il dispositivo elettrico collegato è sovraccarico, l'unità di 
controllo dell'inverter si surriscalda o la tensione di uscita CA aumenta. In caso di sovraccarico, il protettore 
di frequenza scatterà e la generazione di energia si fermerà per proteggere il generatore e tutti i dispositivi 
elettrici collegati. La spia AC si spegnerà, la spia di sovraccarico si accenderà, ma il motore non smetterà di 
funzionare. Quando l'indicatore di sovraccarico si accende e la generazione di energia si interrompe, è 
necessario eseguire le seguenti azioni: 

Consiglio:
Se il motore va in stallo o non si avvia, portare l'interruttore del 
motore in posizione "ON", quindi tirare l'avviatore manuale.
Se l'indicatore del livello dell'olio lampeggia per alcuni secondi, 
aggiungere olio e riavviare il motore.

IMPORTANTE!

CONDIZIONI D'USO 4
Quando si mette in funzione il generatore, si consiglia di collegarlo a terra. Prima di avviare il dispositivo, ricordare 
che la potenza totale delle utenze collegate non deve superare la potenza nominale
Generatore

     

I consumatori (dispositivi elettrici collegati al generatore) sono divisi in attivi e reattivi. I carichi attivi comprendono 
tutti i carichi in cui l'energia consumata viene convertita in calore (dispositivi di riscaldamento).
Reattivo include tutti i consumatori con un motore elettrico. Durante l'avvio del motore si verificano correnti di 
avviamento a breve termine, la cui entità dipende dal design del motore e dallo scopo dell'utensile elettrico.
L'entità delle correnti di avviamento risultanti dovrebbe essere presa in considerazione quando si sceglie un 
generatore.
La maggior parte degli utensili elettrici ha un fattore di corrente di spunto di 2-3. Ciò significa che quando si 
accendono tali strumenti è necessario un generatore, la cui potenza è 2-3 volte maggiore della potenza del carico 
collegato. I consumatori come compressori, pompe e lavatrici hanno il più alto coefficiente di corrente di avviamento.

TERMINALE DI TERRA GENERATORE

Per evitare scosse elettriche dovute ad apparecchi elettrici di bassa qualità o uso improprio dell'elettricità, il 
generatore deve essere messo a terra con un conduttore isolato di alta qualità.

Assicurarsi che il pannello di controllo, le tapparelle e il lato 
inferiore dell'inverter siano ben raffreddati, piccoli pezzi di 
materiali solidi, sporco, acqua non vi entrino. Il funzionamento 
improprio del radiatore può danneggiare il motore, l'inverter o 
l'alternatore.

IMPORTANTE!
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TIPOLOGIE DI CONSUMATORI E CORRENTE DI AVVIAMENTO

    INDICATORE LIVELLO OLIO
Quando il livello dell'olio scende al di sotto del livello richiesto per il funzionamento, l'indicatore dell'olio si accende e quindi 
il motore si arresta automaticamente. Il motore non si avvia finché non si aggiunge olio.

L'indicatore di sovraccarico



 INDICATORE CA
L'indicatore luminoso CA si illumina quando il generatore è in funzione e sta generando energia..

Il dispositivo di protezione CC passa automaticamente su "OFF" quando la corrente del dispositivo elettrico 
in funzione è superiore alle correnti nominali. Per utilizzare nuovamente questa apparecchiatura, attivare il 
protettore CC premendo il pulsante ON.

  
Rimuovere il tappo del serbatoio del carburante ruotandolo in senso antiorario.

    

    

    
"ON"
Quando l'interruttore ECON è in posizione "ON", la centralina controlla il 
regime del motore in funzione del carico collegato. Di conseguenza, il 
consumo di carburante è ottimizzato e il livello di rumore è ridotto.
"OFF"
Quando l'interruttore ECON è in posizione "OFF", il motore funziona alla 
velocità nominale (4500 giri/min) indipendentemente dal fatto che sia 
collegato un carico.

Suggerimento: l'indicatore di sovraccarico potrebbe accendersi 
inizialmente per alcuni secondi quando si utilizzano dispositivi 
elettrici che richiedono una grande corrente di avviamento, come 
un compressore o una pompa sommersa. Tuttavia, questo non è un 
segno di malfunzionamento.

IMPORTANTE!

Suggerimento: l'interruttore ECON deve essere portato in posizione 
"OFF" quando si utilizzano dispositivi elettrici che richiedono una 
grande corrente di avviamento, come un compressore o una 
pompa sommersa.

IMPORTANTE!

Se il fusibile CC si brucia, ridurre il carico sul dispositivo elettrico 
collegato a un valore inferiore alla potenza nominale del 
generatore. Se il dispositivo di protezione DC scatta nuovamente, 
interrompere il funzionamento e contattare il centro assistenza TM 
K&S Basic più vicino.

IMPORTANTE!

1. Spegnere tutti i dispositivi elettrici collegati e spegnere il motore.
2. Ridurre la potenza totale dei dispositivi collegati alla potenza nominale del generatore.
3. Verificare che la griglia di ventilazione non sia ostruita. Rimuovere lo sporco o i detriti in 

eccesso.
4. Dopo il controllo, avviare il motore.
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FUSIBILE A CORRENTE CONTINUA

INTERRUTTORE DELLA MODALITÀ ECONOMICA (ECON)

TAPPO SERBATOIO CARBURANTE

SFIATO TAPPO SERBATOIO CARBURANTE
Il coperchio del serbatoio del carburante è dotato di una maniglia per sgonfiare l'aria e interrompere l'alimentazione del 
carburante (per i modelli KSB 21i S, KSB 31iE S). La manopola di sfiato deve essere girata in posizione "ON". Ciò 
consentirà al carburante di fluire nel carburatore e nel motore per l'avviamento. Quando il generatore non è in uso, 
ruotare la manopola di sfiato dell'aria in posizione "OFF" per interrompere l'alimentazione del carburante.

TERMINALE DI TERRA

Il terminale di messa a terra forma una linea di messa a terra per evitare scosse elettriche. Se 
l'apparecchio elettrico è collegato a terra, anche il generatore deve essere collegato a terra.



CONTROLLARE PRIMA DI 
INIZIARE IL LAVORO 6

AVVIAMENTO DEL GENERATORE 7

CONTROLLARE IL LIVELLO DEL CARBURANTE
1.   Svitare il tappo del serbatoio del carburante e controllare il livello del carburante nel serbatoio.
2.  Rifornire di carburante fino al livello del filtro del carburante.
3.  Serrare il tappo del serbatoio del carburante.

    

Prima di avviare il motore, assicurarsi che la potenza degli strumenti o dei consumatori attuali 
corrisponda alle capacità del generatore. È vietato superare la sua potenza nominale. Non collegare i 
dispositivi prima di aver avviato il motore!
Non inclinare il generatore quando si aggiunge olio al motore. Ciò può causare un riempimento eccessivo e 
danni al motore. Il generatore può essere utilizzato con il carico di potenza nominale solo in condizioni 
atmosferiche standard.

Olio motore consigliato: SAE 10W-30, SAE 10W-40.
Grado di olio motore consigliato: tipo API Service SE o superiore.
Quantità olio motore: vedi tabella dati tecnici.

1. Svitare l'astina di livello dell'olio e pulirla con un panno pulito.
2. Inserire l'astina senza avvitarla.
3. Controllare il livello dell'olio sulla tacca sull'astina.
4. Aggiungere olio se il livello è al di sotto del segno.
5. Avvitare l'astina di livello dell'olio.

Asciugare immediatamente il carburante fuoriuscito con un panno 
pulito, asciutto e morbido, poiché il carburante può danneggiare le 
superfici verniciate o le parti in plastica. Usare solo benzina A92-95 
senza piombo. L'uso di benzina con piombo può causare seri danni 
alle parti interne del motore.

IMPORTANTE!

IMPORTANTE

Condizioni atmosferiche standard
Regime di temperatura: da -5oC a +30oC 
Pressione barometrica: 100 kPa Umidità 

relativa: non più del 70%

Non modificare le impostazioni del controller per la quantità di 
carburante o il controller della velocità (questa regolazione è stata 
effettuata prima della vendita). In caso contrario, sono possibili 
cambiamenti nel funzionamento del motore o il suo guasto.

Nella modalità di alimentazione nell'intervallo da nominale a 
massimo, il generatore non dovrebbe funzionare per più di 30 
minuti.           PERICOLO!

Questo materiale è solo a scopo informativo e non è un'istruzione per l'installazione o il 
collegamento dell'apparecchiatura alla rete. In pratica, esistono diverse opzioni per la fornitura 
di elettricità e regole diverse per la sua connessione. La soluzione su come collegare 
correttamente l'apparecchiatura konner-sohnen.com   |   6

Carburante consigliato: benzina senza piombo senza contenuto di etanolo
Capacità serbatoio carburante: vedi tabella caratteristiche tecniche.

Il generatore viene trasportato senza olio motore. Non avviare il motore fino 
a quando non è pieno di olio motore a sufficienza.

CONTROLLARE IL LIVELLO DELL'OLIO
Riempi a questo livello

L'uscita del generatore varia con i cambiamenti di 
temperatura, altitudine (pressione dell'aria più bassa 
ad altitudini più elevate) e aumento dell'umidità. 
Inoltre, il carico dovrebbe essere ridotto se utilizzato 
in uno spazio ristretto, poiché le prestazioni di 
raffreddamento del generatore sono ridotte.



Prima di collegare il generatore, è necessario assicurarsi che i dispositivi siano in buone condizioni. Se il 
dispositivo collegato si arresta improvvisamente o smette di funzionare, scollegare immediatamente il carico 
con l'interruttore di emergenza, scollegare il dispositivo e verificarlo.

Non consentire il collegamento contemporaneo di due o più 
dispositivi. Molti dispositivi richiedono molta energia per 
funzionare. I dispositivi devono essere collegati uno ad uno in base 
alla loro potenza massima consentita. Non collegare il carico nei 
primi 3 minuti dopo l'avvio del generatore

           PERICOLO!

Suggerimento: quando si avvia il motore con la modalità ECON 
attiva e senza carico sul generatore:IMPORTANTE!

-  A temperature ambiente inferiori a 0°C (32°F), il generatore dovrebbe funzionare a una velocità 
nominale di 4500 giri/min. per 5 minuti per riscaldare il motore.

-  A temperature ambiente inferiori a 5°C (41°F), il generatore dovrebbe funzionare a una velocità 
nominale di 4500 giri/min. per 3 minuti per riscaldare il motore.

-  L'unità ECON funziona in modalità normale dopo il periodo di tempo specificato mentre l'interruttore 
di modalità è in posizione "ON".

Fai attenzione quando il generatore è in funzione!
È possibile utilizzare il generatore se il voltmetro mostra un 
valore di 230V +/- 10% (50 Hz).

IMPORTANTE!

SFIATO SERBATOIO CARBURANTE

Tappo serbatoio carburante

Aperto

Chiuso

La leva di sfiatoу

ogni singolo caso deve essere accettato da un elettricista certificato che esegue l'installazione e il 
collegamento elettrico dell'apparecchiatura. Il produttore non è responsabile per il 
collegamento improprio dell'apparecchiatura, né è responsabile per eventuali danni materiali e 
fisici che possono verificarsi a seguito di installazione, collegamento o funzionamento impropri 
dell'apparecchiatura. 
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AVVIARE IL MOTORE
- Controllare il livello dell'olio.
- Controllare il livello del carburante.
- Per i modelli KSB 21i S, KSB 31iE S, aprire il foro di ventilazione sul coperchio
serbatoio del carburante in posizione ON. (Guarda l'immagine).
- Ruotare la maniglia della serranda aria in posizione START (Chiuso), per il modello KSB 21i S portare 
l'interruttore in posizione START.
- Portare la maniglia del rubinetto del carburante in posizione ON (per i modelli KSB 21i, KSB 35i, KSB 31iE S).
- Tirare la maniglia di avviamento finché non si avverte una leggera resistenza, quindi è necessario tirarla verso 
di sé in modo relativamente deciso.
- Ruotare lentamente a mano la maniglia di avviamento, non rilasciarla bruscamente.
- Per l'avviamento con avviamento elettrico, ruotare la chiave in posizione START e mantenerla in questa 
posizione per alcuni secondi fino all'avviamento del motore. Rilasciare la chiave e tornerà in posizione ON.
- Ruotare la manopola della serranda dell'aria in posizione RUN (aperto), per il modello KSB 21i S, ruotare 
l'interruttore 3 in 1 in posizione RUN.
- Far funzionare il generatore senza carico per 1-2 minuti.
- Collegare i dispositivi necessari alle prese del generatore.

Per i modelli KSB 21i S, KSB 31iE S coperchio serbatoio carburante
dotato di uno sfiato per sigillare il serbatoio del carburante. La leva di 
sfiato deve essere utilizzata, lasciare la leva di sfiato in posizione off per 
ridurre la possibilità di perdite di carburante.



1.  Avviare il motore.
2.  Impostare l'interruttore ECON sulla posizione "ON".
3.  Collegare il dispositivo a una presa CA.
4.  Assicurarsi che la spia dell'indicatore CA sia accesa.
5.  Accendere il dispositivo elettrico.

IMPORTANTE!

IMPORTANTE!

Mancia: Assicurati di mettere a terra il generatore. Se l'apparecchio 
elettrico è collegato a terra, anche il generatore deve essere 
collegato a terra.

IMPORTANTE!

PRIMA DI ARRESTARE IL GENERATORE, SCOLLEGARE TUTTI I DISPOSITIVI!
Non arrestare il generatore quando i dispositivi sono collegati ad esso. 
Questo può distruggere il generatore!

          PERICOLO!

Prima di avviare il funzionamento del generatore, è necessario 
collegare il cavo di messa a terra al terminale di messa a terra.

Prima di utilizzare il terminale di messa a terra, è necessario 
consultare uno specialista.

Batteria agli ioni di litio. Per la ricarica utilizzare solo un 
caricabatterie speciale per batterie agli ioni di litio! (non fornito). 
Se il generatore non si avvia con l'avviamento elettrico (batteria 
scarica), avviare il generatore con l'avviamento manuale e lasciare 
caricare la batteria

ATTENZIONE!!
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ARRESTO DEL MOTORE
Per arrestare il motore, procedere come segue:
1. Scollegare tutti i dispositivi collegati al generatore, disattivare la modalità ECON.
2. Lasciare funzionare il generatore per 1-2 minuti senza carico per consentire all'alternatore di raffreddarsi.
3. Portare l'interruttore del motore in posizione OFF (per il modello KSB 21i S, l'interruttore del motore è combinato 
con la maniglia del rubinetto del carburante).
4. Ruotare la valvola del carburante in posizione OFF.
5. Dopo l'arresto, lasciare raffreddare il generatore e chiudere il foro di ventilazione (per i modelli KSB 21iS, KSB 
31iE S).

MESSA IN SERVIZIO
Durante le prime 20 ore di funzionamento del generatore, è necessario osservare i seguenti requisiti:
1. Durante il periodo di messa in servizio, non collegare un carico la cui potenza superi il 50% della 
potenza nominale (funzionante) dell'unità.
2. Dopo la messa in servizio, assicurarsi di cambiare l'olio. È meglio scaricarlo prima che il motore si 
sia raffreddato dopo il lavoro, in questo caso l'olio si scaricherà più velocemente

Prima di collegare i dispositivi al generatore, assicurarsi che siano spenti.
- Assicurarsi che tutti i dispositivi elettrici, inclusi cavi e spine, siano in buone condizioni prima di accendere il 
generatore.
- Dopo aver avviato il generatore, assicurarsi che l'indicatore di tensione (verde) sia acceso.
- In caso di cortocircuito nel dispositivo collegato o sovraccarico del generatore (più di 100 W)
l'indicatore di sovraccarico (rosso) si accende.
- Se il livello dell'olio è insufficiente, si accende l'indicatore di basso livello dell'olio (giallo) e il generatore si 
arresta automaticamente. Se il motore si arresta o l'indicatore di basso livello dell'olio si accende quando si 
tira la maniglia di avviamento, controllare il livello dell'olio e rabboccare se necessario.
- Collegare il cavo di alimentazione del dispositivo a una presa CA, accendere il fusibile di rete CA e accendere 
il dispositivo

LAVORARE CON CORRENTE ALTERNATA



Mancia: L'interruttore ECON deve essere impostato sulla posizione 
"OFF" per aumentare la velocità del motore alla velocità nominale. 
Se al generatore sono collegate più utenze elettriche, ricordarsi di 
collegare prima quella con la corrente di avviamento maggiore e 
l'apparecchio con la corrente di avviamento minore dovrebbe 
essere collegato per ultimo.

IMPOTANTE!

    RICARICA DELLA BATTERIA
La tensione nominale della corrente continua del generatore è 12V. Avviare il motore, quindi collegare 
l'alternatore alla batteria per la ricarica. Prima di iniziare a caricare la batteria, assicurarsi che il fusibile CC sia 
inserito.

I lavori di manutenzione elencati nella sezione "Manutenzione" devono essere eseguiti regolarmente. Se 
l'utente non ha la possibilità di eseguire autonomamente i lavori di manutenzione, è necessario contattare il 
centro di assistenza ufficiale per effettuare un ordine per i lavori necessari.
È possibile trovare un elenco di indirizzi dei centri di assistenza nella scheda di garanzia.

Se il dispositivo di protezione CC scatta di nuovo, interrompere il processo di ricarica della batteria poiché la 
corrente di ricarica supera quella consentita.
È vietato caricare le batterie se la loro corrente di carica è superiore a 5-8A (dipende dal modello del 
generatore).

IMPORTANTE!

-  Assicurarsi che la modalità ECON sia disattivata durante la ricarica della batteria.
-  Assicurarsi di collegare il filo rosso del caricabatterie al terminale positivo (+) della batteria e il filo 

nero al terminale negativo (-) della batteria. Non cambiare queste posizioni.
-  Collegare saldamente il caricabatterie ai terminali della batteria in modo che non vengano scollegati 

a causa delle vibrazioni del motore o di altre azioni.
-  Caricare la batteria nell'ordine corretto, seguendo le istruzioni fornite nel manuale di istruzioni della 

batteria.
-  Il dispositivo di protezione CC si spegne automaticamente se la corrente è superiore alla corrente 

nominale durante la ricarica della batteria. Per ripristinare la carica della batteria, accendere il 
protettore CC premendo il pulsante "ON".

Non fumare o scollegare mai la batteria dal generatore durante la 
ricarica. Le scintille possono incendiare il gas della batteria. 
L'elettrolito della batteria è velenoso e pericoloso, provoca gravi 
ustioni, contiene acido solforico. Evitare il contatto con la pelle, gli 
occhi e gli indumenti.

PERICOLO!

MANUTENZIONE 8

1.  Avviare il motore.
2.  Collegare il filo rosso del caricabatterie al terminale positivo (+) della batteria.
3.  Collegare il filo nero del caricabatterie al terminale negativo (-) della batteria.
4.  Impostare ECON su "OFF" per iniziare a caricare la batteria.

In caso di danni dovuti a danni causati da lavori di manutenzione 
non effettuati, il produttore non è responsabile.IMPORTANTE!
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-  Danni causati dall'utilizzo di ricambi non originali.
-  Danni da corrosione e altre conseguenze di uno stoccaggio improprio dell'attrezzatura.
-  Danni dovuti a lavori di manutenzione eseguiti da personale non qualificato.

-  Utilizzo di lubrificanti, carburante e olio motore non approvati dal produttore.
-  Apportare modifiche tecniche al design del prodotto.
-  Uso di attrezzature non per lo scopo previsto.
-  Danni indiretti derivanti dal funzionamento del prodotto con parti difettose.

SEGUIRE LE PRESCRIZIONI DI QUESTE ISTRUZIONI!
La manutenzione, l'uso e l'immagazzinamento del generatore 
devono essere eseguiti secondo le istruzioni del presente manuale 
d'uso. Il produttore non è responsabile per danni e perdite causati 
dalla mancata osservanza delle norme di sicurezza e manutenzione.

IMPORTANTE!

-  Se il generatore funziona spesso ad alta temperatura o carico elevato, l'olio dovrebbe essere cambiato ogni 
25 ore di funzionamento del motore.

-  Se il motore viene utilizzato spesso in condizioni polverose o altre condizioni difficili, pulire il filtro dell'aria 
ogni 10 ore.

-  Se perdi un appuntamento di manutenzione, eseguilo il prima possibile per salvare il motore del generatore.

* per i modelli KSB 21i, KSB 35i.

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE RACCOMANDATO
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TALI DANNI INCLUDONO ANCHE:

PRIMA DI TUTTO SARÀ DISTRIBUITO A:



PER SCARICARE L'OLIO FARE LE SEGUENTI OPERAZIONI:

1. Posizionare il generatore su una superficie piana e riscaldare il motore per alcuni minuti.
Arrestare il motore e ruotare il tappo di sfiato del serbatoio del carburante in posizione "OFF".
2. Svitare le viti e rimuovere il coperchio.
3. Posizionare un contenitore di scarico sotto il motore.
4. Svitare il coperchio dello scarico con una chiave esagonale.
5. Attendere che l'olio si scarichi. Inclinare il generatore per ottenere i migliori risultati.
6. Aggiungere olio motore al livello superiore.
7. Pulire il coperchio con un panno pulito e asciutto e asciugare eventuali fuoriuscite di olio.
Assicurarsi che nel carter non siano presenti sporcizia, polvere, ecc.
8. Installare il coperchio.
9. Installare il coperchio del foro di ventilazione e serrare le viti.

L'olio motore influisce seriamente sulle caratteristiche 
operative del motore ed è il fattore principale che ne 
determina la risorsa. Utilizzare olio destinato ai motori a 
4 tempi, perché contiene additivi detergenti che 
soddisfano o superano i requisiti delle norme di 
categoria SE secondo la classificazione API (o 
equivalente).

OLI RACCOMANDATI 9

0 00CC

10W-30, 10W-40
4040303020201010-10-10-20-20

Evitare di scaricare l'olio motore subito dopo aver spento il motore. 
Per evitare ustioni, maneggiare l'olio con cura, poiché ha una 
temperatura elevata.

PERICOLO!

Non inclinare il generatore quando si aggiunge olio al motore. Ciò 
può causare il traboccamento del serbatoio e danni al motore.PERICOLO!

PERICOLO!

Arrestare il motore prima della manutenzione. Posizionare il generatore su una superficie piana e 
rimuovere il cappuccio della candela per evitare che il motore si avvii. Non avviare il motore in un locale 
poco ventilato o chiuso. L'area di lavoro deve essere ben ventilata. Lo scarico del motore contiene CO2 
velenoso, la cui inalazione può causare shock, perdita di conoscenza e persino la morte.
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In generale, si consiglia di far funzionare il motore con olio motore con una viscosità SAE10W-30, 
SAE10W-40.
Gli oli motore con una viscosità diversa da quella specificata nella tabella possono essere utilizzati solo 
se la temperatura media dell'aria nella propria regione non supera l'intervallo di temperatura 
specificato. Viscosità dell'olio secondo lo standard SAE.

Quando il livello dell'olio scende, deve essere aggiunto per garantire il corretto 
funzionamento del generatore. È necessario controllare il livello dell'olio secondo 
il programma di manutenzione.

CAMBIO O AGGIUNTA DI OLIO NEL MOTORE:

Riempi a questo livello



elettrodo

Fig. 1

0,7-0,8 мм

Di tanto in tanto, il filtro dell'aria deve essere controllato per la contaminazione. La 
manutenzione regolare del filtro dell'aria è necessaria per mantenere un flusso 
d'aria sufficiente nel carburatore.

La candela è un elemento importante che garantisce il 
corretto funzionamento del motore. Dovrebbe essere intero, 
privo di fuliggine e avere lo spazio corretto.

MANUTENZIONE FILTRO ARIA 10

MANUTENZIONE DELLE CANDELE 11

candella

CONTROLLO CANDELE:

 

PULIZIA FILTRO ARIA:
1. Aprire il coperchio del filtro dell'aria
(Fig. 1 – per i modelli KSB 21i, KSB 35i;
Fico. 1, 2 – per i modelli KSB 21i S, KSB 31iE S).
2. Rimuovere l'elemento filtrante in spugna.
3. Rimuovere  tutta la sporcizia dall'interno della 
custodia vuota filtro dell'aria.
4. Lavare  accuratamente l'elemento  filtrante
in acqua tiepida con detersivo.
5. Asciugare il filtro in spugna.
6. Bagnare l'elemento filtrante asciutto con olio, 
quindi strizzarlo.Fig. 2

Il motore e la marmitta saranno molto caldi dopo che il generatore è stato avviato. Non toccare il motore o la 
marmitta con nessuna parte del corpo o indumenti durante l'ispezione o la riparazione finché non si sono 
raffreddati.

MANUTENZIONE MARMITTA ED ESTINTORE DI SCINTILLA 12

1. Rimuovere le viti e tirare verso di sé il coperchio protettivo.
2. Allentare i bulloni, quindi rimuovere il coperchio della marmitta, lo schermo e il 
parascintille.
3. Pulire la fuliggine sullo schermo della marmitta e sul parascintille con una spazzola 
metallica.
4. Ispezionare lo schermo della marmitta e il parascintille. Sostituirli se sono 
danneggiati.
5. Installare il parascintille.
6. Installare lo schermo della marmitta e il coperchio della marmitta.
7. Installare il coperchio e serrare le viti. konner-sohnen.com   |   12

1. Rimuovere il cappuccio della candela.
2. Svitare la candela con l'aiuto dell'apposito
il tasto
3. Ispezionare la candela. Se è rotto, è necessario
sostituire. Si consiglia l'uso della candela F7RTC.
4. Misurare il divario. Dovrebbe essere compreso tra 0,7 e 0,8 mm.
5. Avvitare la candela in posizione utilizzando una chiave per candele.
6. Metti il ​​tappo della candela in posizione.



1. Rimuovere il tappo del serbatoio del carburante e il filtro.

2. Pulire il filtro con benzina.

3. Pulire il filtro e installarlo.

4. Installare il tappo del serbatoio del carburante.

Assicurarsi che il tappo del serbatoio del carburante sia ben 

stretto.

MANUTENZIONE FILTRO SERBATOIO CARBURANTE 13

Allineare la sporgenza del parascintille con il foro nella marmitta del 
tubo.

IMPORTANTE!

STOCCAGGIO DEL GENERATORE 14
La stanza in cui è conservato il dispositivo deve essere asciutta e priva di polvere, con una buona ventilazione. 
Il luogo di stoccaggio deve essere inaccessibile a bambini e animali.

Il generatore deve essere sempre pronto per l'uso. Pertanto, in caso 
di malfunzionamenti del dispositivo, devono essere eliminati prima 
di installare il generatore per lo stoccaggio.IMPORTANTE!

    STOCCAGGIO A LUNGO TERMINE DEL GENERATORE

Non usare mai benzina mentre si fuma 
o in prossimità di una fiamma libera.PERICOLO!

MOVIMENTO DEL GENERATORE 15
Per un comodo trasporto del generatore, utilizzare l'imballaggio in cui viene venduto il generatore. Fissare la 
scatola del generatore per evitare che il generatore si ribalti durante il trasporto. Prima di spostare il 
generatore, scaricare il carburante e scollegare i terminali dalla batteria (se questo modello è dotato di 
batteria).
Per spostare il generatore da un posto all'altro sul sito, sollevarlo tenendo il telaio (se il generatore ha un 
telaio aperto), se il generatore ha una copertura fonoassorbente, utilizzare apposite maniglie per il trasporto. 
Muoviti con cautela, non mettere i piedi sotto il generatore.

konner-sohnen.com   |   13

Se non si prevede di utilizzare il generatore per un lungo periodo, si consiglia di:
- Versare il carburante nel serbatoio.
- Scaricare l'olio dal motore.
- Tirare lo starter manuale fino a sentire una leggera resistenza,
in modo che le valvole di aspirazione e scarico si chiudano.
- Pulire il generatore da sporcizia e polvere.
Quando si avvia il generatore dopo uno stoccaggio a lungo termine, è necessario eseguire tutte le 
procedure in ordine inverso.



SMALTIMENTO GENERATORE E BATTERIA 16

TERMINI DI GARANZIA 17

Per evitare danni all'ambiente, e necessario separare il generatore e la batteria dai normali rifiuti e consegnarli 
in appositi centri di smaltimento.

Possibili malfunzionamenti e modi per eliminarli, nonché i valori medi delle capacità del dispositivo - vedere nella 
versione elettronica completa delle istruzioni.

Generatori inverter, motopompe, motocoltivatori a benzina ed elettrici, gruppi per il collegamento in parallelo 
sono garantiti per un anno dal momento della vendita del prodotto, che è confermato dal registro del 
venditore e dal sigillo nella scheda di garanzia. Durante il periodo di garanzia, tutti i malfunzionamenti causati 
da colpa del produttore vengono eliminati gratuitamente.
Le condizioni di garanzia per i prodotti Könner & Söhnen® sono accuratamente descritte nella scheda di 
garanzia, che deve essere rilasciata al momento dell'acquisto.
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