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Полезна информация при работа с машината.

Неспазването на препоръките, означени с този знак, може да 
доведе до сериозни наранявания или смърт на оператора или на 

трети лица.

! !ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ!

! !ВАЖНО!
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ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим ви за покупката на ТМ Könner & Söhnen  бензинов
генератори. Ръководството съдържа препоръки за безопасна експлоата-
ция, описание на работата и настройката на тези генератори и инструкции 
за поддръжка.

Производителят си запазва правото да прави промени в генераторите, ко-
ито може да не са отразени в настоящото ръководство. Изображенията и 
снимките на продукта може да се различават от реалния му вид. В края на 
ръководството можете да намерите 
информация за контакт, която можете да ползвате при поява на проблеми 
от всякакво естество. 

Всички данни, посочени в ръководството за експлоатация, са най-актуал-
ните за момента 
на неговото публикуване.

За да обезпечите целостта на оборудването и да избегнете въз-
можни наранявания, силно препоръчваме да прочетете внима-

телно това ръководство, преди да започнете работа с генератора.

Актуалния списък на сервизните центрове можете да намерите на уебсай-
та на официалния вносител:

www.ks-power.de

! !ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ!
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Внимателно прочетете настоящото ръководство, преди да започнете 
работа с генератора

РАБОТНА ЗОНА
- Моля, не използвайте генератора в близост до запалими газове, течности 
или прах. При работа изпускателната система на генератора става много 
гореща. Това може да причини пожар или експлозия на тези материали.
- Осигурете чистота и добро осветление в работната зона. Безпорядъкът и 
лошата осветеност могат да причинят нараняване.
- Не допускайте присъствие на неупълномощени лица, деца или животни 
при работа с генератор. Ако е необходимо, оградете работната зона.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
- Генераторът произвежда електрически ток, което може да доведе до 
токов удар, ако се пренебрегват правилата и регулациите.
- В условия на висока влажност е забранено използването на генератора. 
Съхранявайте генератора само в сухи пространства.
- Избягвайте директен контакт със заземени повърхности (тръби, 
радиатори и др.).
- Не допускайте проникването на влага в генератора. Водата в устройството 
увеличава риска от токов удар.
- Бъдете внимателни, когато работите със захранващи кабели. В случай 
на повреда незабавно го сменете, тъй като повреденият кабел увеличава 
риска от токов удар.
- Всяко свързване на генератора към мрежата трябва да се извършва от 
сертифициран електротехник в съответствие с правилата и регулациите.
- Заземете генератора преди работа.
- Не включвайте или изключвайте генератора от електрически уреди, 
разположени във вода, на мокра или влажна почва.
- Не докосвайте части от генератора под напрежение.
- Свързвайте генератора само към тези товари, които отговарят на 
електрическите характеристики и номиналната мощност на генератора.
- Съхранявайте цялото електрическо оборудване сухо и чисто. Кабели с 
повредена или нарушена изолация трябва да се заменят. Трябва също да 
заменяте износени, повредени или ръждясали контакти.
- Изолирайте всички повредени кабели и връзки.
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ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ
- Бъдете внимателни. Не работете с генератора, ако сте уморени, под 
въздействие на лекарства или алкохол. Невниманието може да доведе до 
сериозно нараняване.
- Не носете широки дрехи или бижута, докато работите. Дългата коса, 
бижутата или широките дрехи могат да попаднат в движещите се части на 
генератора и да причинят нараняване.
- Избягвайте непреднамерено стартиране. Уверете се, че ключът е в 
положение OFF, когато изключвате генератора.
- Уверете се, че няма външни предмети върху генератора, когато е включен.
- Винаги съблюдавайте генераторът да е в стабилно положение и 
балансиран при стартиране.
- Използвайте предпазно оборудване. Винаги носете обувки с нехлъзгащи 
се подметки
- Не претоварвайте генератора, използвайте го само по предназначение. 
Правилното използване на генератора ще доведе до по-добро и по-
безопасно изпълнение на работата, за която е проектиран.
- За да се избегне вдишването на отработени газове, генераторът не трябва 
да работи в условия на лоша вентилация. Отработеният газ съдържа 
отровен въглероден оксид. 

ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ГЕНЕРАТОРА
- Преди да започнете проверките преди работа, уверете се, че генераторът 
е поставен на равна повърхност и ключът на двигателя е в положение OFF.
- Съхранявайте генератора на сухо, добре проветрено място, ако не го 
използвате.
- Проверете връзките на движещите се части, не трябва да има повредени 
части, което да повлияе на работата на генератора. Ако има повреди по 
генератора, отстранете ги преди използване.
- Използвайте само препоръчаното масло и гориво за ремонт и поддръжка. 
Използването на други смазки, резервни части и консумативи отменя 
гаранцията.
- Обслужването на генератора трябва да се извършва само от квалифициран 
персонал.
- Когато обслужвате генератора, следвайте всички инструкции в настоящото 
ръководство.

Генераторът работи с бензин. Не използвайте дизел или 
керосин като гориво.

! !ВАЖНО!
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Показва нивото на шума. За различните модели този по-
казател е различен. Всички характеристики са дадени в 
«Спецификации».

Заземяване

a b c d

e f g h

i

СИМВОЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ОПИСАНИЕ НА СИМВОЛИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА 

С ГЕНЕРАТОРА

ОПИСАНИЕ НА НАДПИСИТЕ 
НА ГЕНЕРАТОРА 

СПЕЦИАЛНИТЕ СИМВОЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ГЕНЕРАТОРА 
СЪДЪРЖАТ СЛЕДНИТЕ НАДПИСИ:

a. Бъдете внимателни, когато из-
ползвате устройството! Следвайте 
правилата за безопасност, изброени 
в ръководството.
b. Използвайте генератора само в 
добре проветрени пространства 
или на открити места. Отработените 
газове съдържат CO2, който е опасен 
за живота.
c. Не работете и не съхранявайте ге-
нератора в среда с висока влажност.
d. Не пушете, докато работите с ге-
нератора!
e. Устройството генерира електриче-
ство. Следвайте предпазните мерки, 

за да избегнете токов удар.
f. Внимателно прочетете ръковод-
ството, преди да използвате гене-
ратора.
g. Не докосвайте генератора с мокри 
или мръсни ръце.
h. Спазвайте правилата за пожарна 
безопасност, не използвайте открит 
пламък в близост до генератора.
i. Моля, не пипайте! Шумозаглуши-
телят се загрява при работа на гене-
ратора.
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ИНВЕРТОРЕН ГЕНЕРАТОР KS 2000i S
ОСНОВЕН ПРЕГЛЕД

21
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7

5

6

8

1. Дръжка за носене
2.  Бутон за обезвъздушаване върху 

капака на резервоара за гориво
3. Капачка на резервоара за гориво
4. Контролен панел

5.  Ръчен стартер със шнур
6. Панел за поддръжка
7. Вентилационна решетка
8. Заглушител (от другата страна)

1.  Сигнална лампа за маслото (жълта)
2.  Светлинен индикатор 

за променлив ток (зелен)
3.  Светлинен индикатор 

за претоварване (червен)
4.  Превключвател за икономичен 

режим (ECON)
5. Ключ на двигателя

6.   Превключвател за горивото
7.   Клема за заземяване (земя)
8.   Бутон за дроселовата клапа
9.   Извод за променлив ток
10. Извод за постоянен ток
11. Предпазител за постоянен ток
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ИНВЕРТОРЕН ГЕНЕРАТОР KS 3200iE S
ОСНОВЕН ПРЕГЛЕД
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1. Дръжки за транспортиране
2. Капачка на резервоара за гориво
3.  Контролен панел 

(от другата страна)
4. Стартер

5.  Панел за поддръжка 
(от другата страна)

6. Вентилационна решетка
7. Шумозаглушител 

1. Въздушен демпфер
2.  12V защита срещу претоварване 

на изхода 
3. 12V/8A изход
4. Индикатор за нивото на маслото
5. Индикатор за напрежение
6. Индикатор за претоварване

7.     Превключвател за икономичен 
режим (ECON)

8.    Заземяване
9.   Електрически старт
10.  Ръчка за вентила за подаване 

на гориво
11. Изходи 16A
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ИНВЕРТОРНИ ГЕНЕРАТОРИ KS 2100i, 
3000i, 3500i ОСНОВЕН ПРЕГЛЕД

2

1 9

3 4 5 6 7 8

2

1

3 4

5

6
1. Стартер
2. Рама
3.  Капачка на резервоара 

за гориво

4.  Панел за поддръжка 
(от другата страна)

5. Вентилационна решетка
6. Шумозаглушител

1. Превключвател
2.  Превключвател за икономичен 

режим (ECON)
3. Индикатор за напрежение
4. Индикатор за нивото на маслото
5. Индикатор за претоварване

6. Изходи 16A
7. 12V/8A изход
8.   12V защита срещу 

претоварване на изхода 
9. Заземяване

Производителят си запазва правото да прави промени и/или по-
добрения в конструкцията, набора от компоненти и техническите 
характеристики без предварително уведомление и без да поема 

задължение. Изображенията в това ръководство са схематични и 
може да не съответстват на параметрите на оригиналния продукт.

! !ВАЖНО!
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ОПИСАНИЕ НА МОДЕЛИТЕ

Модел KS 2000i S KS 3200iE S

Макс. мощност, kW 2,0 3,0

Номинална мощност, kW 1,6 2,8

Мощност на двигателя, hp 2,6 5,5

Честота, Hz 50 50

Напрежение, V 230 230

Макс. ток, A 8,7 13,04

Модел на двигателя KS 90i

Вместимост на цилиндъра на 
двигателя, cm3 79,7 171

Тип на двигателя бензинов 4-тактов двигател

Изходи 2х16А 2х16А

Фактор на мощността, cosφ 1 1

Вместимост на резервоара за гориво, l 4 15

Вместимост на картера, cm3 0,35 0,6

Консумация на гориво, l/kW*h 0,4 0,4

Стартиране на двигателя ръчно ръчно/ 
електрическо

Ниво на шума LPA/ LWA, dB 67 / 92 71 / 96

Размери (L*W*H), mm 480*285*390 710*420*515

Тегло, kg 21 51

Клас на защита IP23M

Допустимото отклонение в стойността на тока е 5%
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ОПИСАНИЕ НА МОДЕЛИТЕ
Модел KS 2100i KS 3000i KS 3500i KS 4500i

Макс. мощност, kW 2,0 3,0 3,5 4,0

Номинална мощност, kW 1,8 2,8 3,2 3,8

Мощност на двигателя, hp 3,2 7,0 7,0 7,6

Честота, Hz 50 50 50 50

Напрежение, V 230 230 230 230

Макс. ток, A 8,7 13,04 15,22 17,39

Модел на двигателя KS 130i KS 240i KS 240i KS 250i

Вместимост на цилиндъра на 
двигателя, cm3 119 212 212 223

Тип на двигателя бензинов 4-тактов двигател

Изходи 2х16А 2х16А 2х16А 2х16А

Фактор на мощността, cosφ 1 1 1 1

Вместимост на резервоара за 
гориво, l 10 13 12 12

Вместимост на картера, cm3 0,4 0,6 0,6 0,6

Консумация на гориво, l/kW*h 0,4 0,4 0,4 0,4

Стартиране на двигателя ръчно

Ниво на шума LPA/ LWA, dB 70 / 95 71 / 96 71 / 96 71 / 96

Размери (L*W*H), mm 455*385*435 520*440*470 520*440*470 520*440*470

Тегло, kg 21 35,5 34 35,5

Клас на защита IP23M

Допустимото отклонение в стойността на тока е 5%

За да се гарантира надеждността на генератора и да се увеличи неговият живот, пиковите 
мощности могат да бъдат леко ограничени чрез прекъсвачи.

Оптималните работни условия са температура на околната среда 17 – 25°С, атмосферно 
налягане 0,1 МРа (760 mm Hg) и относителна влажност 50 – 60%. При такива условия на 
околната среда може да се гарантира максимална производителност на генератора при 
посочените спецификации. При отклонения от горните стойности за условията на околната 
среда производителността на генератора може да бъде различна.

Моля, имайте предвид, че за да се запази по-дълъг живот на генератора, постоянните 
натоварвания не трябва да надвишават 80% от номиналната мощност.
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УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА ИНВЕРТОРЕН ГЕНЕРАТОР

При започване на работа с генератора препоръчително е той да се заземи. 
Преди да стартирате устройството, помнете, че общата мощност на 
свързаните към него консуматори не трябва да надвишава номиналната 
мощност на генератора.

ТИПОВЕ КОНСУМАТОРИ И ПУСКОВ ТОК
Консуматорите (електрическите устройства, свързани към генератора) 
са разделени на активни и реактивни. Активни консуматори са тези, при 
които енергията се преобразува в топлина (отоплителни уреди).

Реактивни са всички консуматори с електродвигател. Когато стартирате 
двигателя, за кратко време се появяват пускови токове, чиято големина 
зависи от дизайна и предназначението на двигателя. Моля, вземете под 
внимание тези пускови токове при избора на генератор. 

Повечето електрически инструменти имат коефициент на пусковия ток 
2-3. Това означава, че когато включите такива инструменти, изискваната 
мощност от генератора е с 2 – 3 пъти по-голямо натоварване. Най-голям 
коефициент на пусков ток имат консуматори, като компресори, помпи, 
перални машини.

ЗАЗЕМЯВАЩА ВЕРИГА НА ГЕНЕРАТОРА
За да се предотврати токов удар поради некачествени електрически уреди 
или неправилно използване на електричеството, генераторът трябва да 
бъде заземен с висококачествен изолиран проводник.

Уверете се, че контролният панел, отворът за вентилацията 
и долната страна на инвертора се охлаждат добре и по тях 

няма драскотини, кал и вода. Ако вентилационната система 
за охлаждане е блокирана, това може да повреди двигателя, 

инвертора или алтернатора.

! !ВАЖНО!
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РАБОТА С УСТРОЙСТВОТО
КЛЮЧ НА ДВИГАТЕЛЯ
За да стартирате двигателя, завъртете ключа за стартиране в положение ON.
За да спрете двигателя, завъртете ключа в положение STOP. 

СИГНАЛНА ЛАМПА ЗА МАСЛОТО (ЖЪЛТА)
Когато нивото на маслото падне под долното ниво, сигналната лампа за 
маслото светва и след това двигателят спира автоматично. Ако не напъл-
ните с масло, двигателят няма да заработи отново.

Съвет: Светлинният индикатор за претоварване може да се включи за 
няколко секунди при първоначално включване на електрически уреди, 
които изискват голям пусков ток, като например компресор или пото-
пяема помпа. Това обаче не е неизправност.

Съвет: Ако двигателят спира или не се стартира, завъртете ключа на 
двигателя в положение “ON” и след това издърпайте шнура на ръчния 
стартер. Ако сигналната лампа за маслото примигва за няколко секунди, 
двигателното масло е недостатъчно. Добавете масло и рестартирайте.

СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗА ПРЕТОВАРВАНЕ (ЧЕРВЕН)
Индикаторът за претоварване светва, когато има претоварване от свърза-
но електрическо устройство, блокът за управление на инвертора прегрява 
или изходното променливо напрежение се повишава. След това предпази-
телят за променлив ток ще се изключи, спирайки производството на елек-
троенергия, с цел защита на генератора и всички свързани електрически 
устройства. Светлинният индикатор за променлив ток (зелен) ще изгасне и 
индикаторът за претоварване (червен) ще остане включен, но двигателят 
ще продължи да работи.
Когато индикаторът за претоварване светне и производството на електрое-
нергия спре, изпълнете следните стъпки:
1.  Изключете всички свързани електрически устройства и спрете двигателя.
2.  Намалете общата мощност на свързаните уреди до номиналната мощност.
3.  Проверете за запушвания на входа за охлаждащия въздух и около блока 
за управление. Ако има запушвания, отстранете ги.
4.  След проверката, рестартирайте двигателя.

СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗА ПРОМЕНЛИВ ТОК (ЗЕЛЕН)
Светлинният индикатор за променлив ток се включва, когато двигателят 
стартира и произвежда енергия.

ПРЕДПАЗИТЕЛ ЗА ПОСТОЯНЕН ТОК
Предпазителят за постоянен ток се превключва автоматично на “OFF”, кога-
то електрическото устройство, свързано към генератора, работи и големи-
ната на тока е над номиналната стойност. За да използвате оборудването 
отново, включете предпазителя за постоянен ток, като натиснете бутона на 
предпазителя към положение “ON”.
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Съвет: Превключвателят ECON трябва да е в положение “OFF” при из-
ползване на електрически уреди, които изискват голям пусков ток, като 
например компресор на потопяема помпа.

КАПАЧКА НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ГОРИВО
Свалете капачката на резервоара за гориво, като я завъртите обратно на 
часовниковата стрелка.

БУТОН ЗА ОБЕЗВЪЗДУШАВАНЕ ВЪРХУ КАПАКА НА РЕЗЕРВОАРА 
ЗА ГОРИВО
Капачката на резервоара за гориво е снабдена с бутон за обезвъздушаване, 
за да се спре подаването на гориво. Бутонът за обезвъздушаване трябва да 
е в положение “ON”. Това ще позволи на горивото да тече към карбуратора и 
двигателят да работи. Когато двигателят не е в употреба, завъртете бутонът 
за обезвъздушаване към „OFF“, за да спре притокът на гориво.

КЛЕМА ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ (ЗЕМЯ)
Клемата за заземяване свързва заземителната линия с цел предотвра-
тяване на токов удар. Когато електрическото устройство е заземено, гене-
раторът също трябва да бъде заземен.

Намалете товара на свързаното електрическо устройство под определена-
та номинална мощност на генератора, ако предпазителят за постоянен ток 
се изключи. Ако предпазителят за постоянен ток се изключи отново, неза-
бавно спрете да ползвате устройството и се свържете със сервиза.

 “OFF”
Когато превключвателят ECON е в положение “OFF”, двигателят работи при 
номинална скорост (4500 r/min), независимо дали има свързан товар или не.

! !ВАЖНО!

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ИКОНОМИЧЕН 
РЕЖИМ (ECON)
“ON”
Когато превключвателят ECON е в положение 
“ON”, блокът за управление на икономичния 
режим контролира скоростта на работа на 
двигателя в зависимост от товара. В резултат 
на това се постига намаление на разхода на 
гориво и намаление на шума.
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ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА

ПРОВЕРЕТЕ НИВОТО НА ГОРИВОТО
1.   Свалете капачката на резервоара за гориво и проверете нивото 

на горивото.
2. Добавете гориво до нивото на филтъра, ако е необходимо.
3. Завийте плътно капачката на резервоара за гориво.

ПРОВЕРКА НА НИВОТО НА МАСЛОТО 
Генераторът се транспортира без двигателно масло. Моля, не стартирайте 
двигателя, без да налеете достатъчно количество двигателно масло.

Веднага избършете разлятото гориво с чиста, суха, мека кърпа, тъй като 
горивото може да повреди боядисаните повърхности или пластмасовите 
части. Използвайте само безоловен бензин. Използването на оловен 
бензин ще причини сериозни повреди на вътрешните части на двигателя.

Препоръчително гориво:  Безоловен бензин

Препоръчително двигателно масло:  SAE10W-30, SAE10W-40
Препоръчителна категория двигателно масло: API Service категория 
SE или по-висока

! !ВАЖНО!

ЗА ДА СМЕНИТЕ МАСЛОТО, ИЗПЪЛНЕТЕ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ:
1. Поставете генератора на равна повърхност и подгрейте двигателя за 
няколко минути. Спрете двигателя и завъртете бутона за превключване "3 
в 1", бутона за обезвъздушаване върху капака на резервоара за гориво в 
положение „OFF“.
2. Отстранете винтовете и след това свалете капака.
3. Свалете капака на масления филтър.  
4. Поставете тавичка за източване на маслото под двигателя. Наклонете 
генератора, за да изтече маслото напълно.
5. Поставете генератора на равна повърхност.
6. Добавете двигателно масло до горното ниво.

Не накланяйте генератора, когато добавяте двигателно масло. 
Това може да доведе до препълване и повреда на двигателя.

7. Почистете капака и забършете разлятото масло. Уверете се, че в картера 
не са попаднали чужди материали.
8. Поставете капака на масления филтър.
9. Поставете капака и затегнете винтовете.

! !ВАЖНО!
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Не накланяйте генератора, когато добавяте двигателно масло.  Това може 
да доведе до препълване и повреда на двигателя. Генераторът може да се 
използва с товар на номинална мощност при стандартни атмосферни ус-
ловия.

Мощността на генератора се мени в зависимост от температурната промя-
на, надморската височина (по-ниско атмосферно налягане при по-голяма 
надморска височина) и влажността. Мощността на генератора намалява, 
когато температурата, влажността и надморската височина са с по-високи 
стойности от тези при стандартни атмосферни условия.
В допълнение, товарът трябва да бъде намален при използване в ограни-
чено пространство, тъй като това влияе на охлаждането на генератора.

ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА

Уверете се, че електрическият инструмент или консуматорите отговарят 
на текущите възможности на генератора, преди да стартирате 
двигателя. Забранено е да се превишава неговата номинална мощност. Не 
свързвайте устройството преди стартиране на двигателя!

СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
1. Завъртете превключвателя ECON (черен) в положение "OFF".                           
2. Завъртете бутона за обезвъздушаване в положение “ON”.   
3. Завъртете превключвателя за горивото в положение “ON”.                            
4. Завъртете ключа на двигателя (червен) в положение "ON".                     
5. Издърпайте докрай бутона за дроселовата клапа.
6.  Издърпайте бавно ръчния стартер, докато се включи, след това го 

издърпайте бързо.
7.  След като двигателят стартира, подгрейте го, докато не спре, когато 

бутон за дроселовата клапа се върне в първоначалното си положение.

Не позволявайте генераторът да работи повече от 30 минути в 
диапазона между номиналните и максималните показатели.

Не променяйте параметрите за количеството гориво или за 
регулаторите на скоростта (тази настройка е направена преди 

продажбата). В противен случай е възможно да настъпи 
промяна в работата на двигателя или повреда.

Стандартни атмосферни условия 
Температура на околната среда: -5оС до +30оС
Атмосферно налягане: 100 kPa
Относителна влажност: по-малко от 70%

! !ВАЖНО!

! !ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ!
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Уверете се, че устройствата са в добро състояние, преди да ги свържете 
към генератора. Ако свързаното устройство внезапно спре да работи, 
незабавно изключете товара чрез аварийния прекъсвач, отстранете 
устройството и го проверете.

Изключете всички устройства, преди да спрете генератора! Не 
спирайте генератора, ако има свързани устройства. Това може да доведе 
до повреда на генератора!
Когато използвате генератора, бъдете внимателни: можете да го 
използвате, ако волтметърът показва стойност 230V + / - 10% (50 Hz).

СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
1. Завъртете превключвателя ECON в положение "OFF". 
2. Изключете всички електрически устройства.          
3. Завъртете ключа на двигателя (червен) в положение “STOP”.     
4. Завъртете превключвателя за горивото в положение “OFF”. 
5.  Завъртете бутона за обезвъздушаване върху капака на резервоара 

за гориво в положение „OFF“, след като двигателят се е охладил напълно.  

ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
През първите 20 часа работа на генератора изпълнете следните изисквания:
1 По време на въвеждането в експлоатация не свързвайте натоварването, 
чиято мощност надвишава 50% от номиналната (работна) мощност на 
генератора.
2. След въвеждане в експлоатация трябва да смените маслото. По-добре 
е да го източите, преди двигателят да се охлади след работа, в този случай 
маслото ще изтече по-бързо.

Не позволявайте едновременното свързване на две или повече 
устройства. За да пуснете няколко устройства, генераторът 

се нуждае от повече мощност. Устройствата трябва да бъдат 
свързвани едно по едно в зависимост от тяхната максимално 

допустима мощност. Не свързвайте товари в първите 3 минути 
след старта на генератора.

Съвет: Когато стартирате двигателя, с превключвателя ECON в 
положение „ON“ и без товар към генератора:
- При температура на околната среда под 0°С (32°F) двигателят ще 
работи при номинални обороти в минута (4500 r/min) в продължение 
на 5 минути, за да се подгрее.
-  При температура на околната среда под 5°С (41°F) двигателят ще 
работи при номинални обороти в минута (4500 r/min) в продължение 
на 3 минути, за да подгрее.
- Блокът ESC работи нормално след изтичане на горния период от време, 
когато ECON е в положение “ON”.

! !ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ!
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Преди да започнете работа с генератора, свържете 
заземяващия проводник към клемата за заземяване.

Моля, консултирайте се със специалист, преди да използвате 
клемата за заземяване.

ПРОМЕНЛИВ ТОК (AC) 
Уверете се, че всички електрически устройства са изключени, преди да ги 
включите към генератора.
- Уверете се, че всички електрически устройства, включително кабелите и 
съединенията, са в добро състояние, преди свързване към генератора.
- След стартиране на генератора се уверете, че индикаторът за напрежение 
(зелен) е включен.
- Светлинният индикатор за претоварване (червен) се включва в случай на 
късо съединение в свързаното устройство или претоварване на генератора 
(повече от 100W).
- Сигналната лампа за маслото (жълта) се включва в случай на недостатъчно 
ниво на маслото и генераторът автоматично спира. Ако двигателят спре или 
индикаторът за ниско ниво на маслото светне, когато дърпате ръкохватката 
на стартера, проверете нивото и го допълнете, ако е необходимо.
- Свържете захранващия кабел на устройството към изход с 
променливотоково напрежение, включете предпазителя за променлив ток 
и включете устройството.

1.  Спиране на двигателя.
2.  Завъртете превключвателя ECON в положение "ON".
3.  Включете го в извода за променлив ток.
4.  Уверете се, че светлинният индикатор за променлив ток е включен.
5.  Включете електрическите уреди.

Съвет: Уверете се, че сте заземили генератора. Когато електрическото 
устройство е заземено, генераторът също трябва да бъде заземен.

Съвет: Превключвателят ECON трябва да бъде в положение OFF, за 
да се увеличат оборотите на двигателя до номиналната стойност. Ако 
генераторът е свързан към множество товари или консуматори на 
електроенергия, моля не забравяйте да свържете първо този с най-
високия пусков ток и последен този с най-ниския пусков ток.

ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРА
Номиналното постояннотоково напрежение на генератора е 12V. Първо 
стартирайте двигателя и след това свържете генератора към акумулатора 
за зареждане. Преди да започнете да зареждате акумулатора, уверете се, 
че предпазителят за постоянен ток е включен. 

! !ВАЖНО!

! !ВАЖНО!
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1. Спиране на двигателя.
2.  Свържете червения кабел на зарядното устройство към положителната 

(+) клема на акумулатора.
3.  Свържете черния кабел на зарядното устройство към отрицателната (-) 

клема на акумулатора.
4.  Завъртете ECS в положение “OFF”, за да стартирате зареждането на 

акумулатора.

- Уверете се, че превключвателят ECON е изключен, докато зареждате 
акумулатора.
- Не забравяйте да свържете червения кабел на зарядното устройство към 
положителната (+) клема на акумулатора и черния кабел на зарядното 
устройство към отрицателната (-) клема на акумулатора. Не разменяйте 
тези положения.
- Свържете стабилно проводниците на зарядното устройство към клемите 
на акумулатора, така че те да не се разкачат поради вибрации на двигателя 
или други смущения.
- Заредете правилно акумулатора, като следвате инструкциите в 
ръководството за експлоатация за акумулатора.
- Предпазителят за постоянен ток изключва автоматично, ако токът 
надвиши номиналната стойност по време на зареждане на акумулатора. 
За да възстановите зареждането на акумулатора, включете предпазителя 
за постоянен ток, като поставите бутона на предпазителя в положение “ON”. 
Ако предпазителят за постоянен ток се изключи отново, незабавно спрете 
зареждането на акумулатора и се свържете със сервиза.

! !ВАЖНО!
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В случай на каквито и да е повреди, възникнали поради неизпъ-
лнение на редовните дейности по поддръжката, производителят 

не носи отговорност за тези повреди.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Дейностите, определени в раздел „Техническа поддръжка“, трябва да се 
изпълняват редовно. Ако потребителят на генератора няма възможност да 
извършва редовна поддръжка самостоятелно, необходимо е да се обърне 
към официалния сервизен център, за да регистрира поръчка за изпълне-
нието на тези дейности.

Такива повреди са също:
•  Повреди, възникнали в резултат от използването на неоригинални ре-

зервни части;
•  Повреди поради корозия и всякакви други в резултат от неправилно 

съхранение на оборудването;
•  Повреди в резултат от дейности по поддръжката, извършени от неопитни 

и неупълномощени специалисти.

Съответствие на ръководството
Техническата поддръжка, работата и съхранението на генератор Könner & 
Söhnen™ се извършват съгласно препоръките на това ръководство. Произ-
водителят не носи отговорност за щети и загуби, причинени от несъответ-
ствие с изискванията за безопасност и правилата за техническа поддръжка.

Преди всичко това се отнася до:
-  използване на смазки, бензин и двигателни масла, забранени 

от производителя;
- технически промени в устройството;
- работа с оборудването, несъобразена с неговото предназначение;
- непреки повреди, причинени от работа с дефектно оборудване;

! !ВАЖНО!
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ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ МАСЛА

Двигателното масло има сериозно влияние върху производителността и е 
основна характеристика, определяща срока на експлоатация. Използвайте 
масла, предназначени за четиритактови двигатели, тъй като те съдържат 
почистващи добавки, които отговарят на или дори надхвърлят стандартите 
SE в съответствие с класификацията на API (или еквивалентна).

Като цяло се препоръчва двигателят да работи с двигателни масла с 
SAE10W-30, SAE10W-40 вискозитетен клас. Двигателни масла с друг ви-
скозитетен клас могат да се използват само ако средната температура на 
въздуха във вашия регион не преминава границите на температурния ди-
апазон, посочен в таблицата. Вискозитетът на маслото според стандартите 
SAE или категорията на обслужване е упоменат върху API стикера.

При намаляване нивото на маслото е необходимо да се добави необходи-
мото количество, за да се осигури правилната работа на генератора. Необ-
ходимо е нивото на маслото да се проверява според графика за техническа 
поддръжка.

Избягвайте източване на двигателното масло веднага след 
спиране на двигателя. Маслото е горещо и с него трябва да се 

борави внимателно, за да се избегнат изгаряния.

! !ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ!
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- Ако генераторът работи често при висока температура или при голямо на-
товарване, маслото трябва да се сменя на всеки 25 часа работа.
- Ако двигателят работи често в прашна среда или при други тежки условия, 
моля почиствайте въздушния филтър на всеки 10 часа. Ако е необходимо, 
филтърът трябва да се сменя на всеки 25 часа работа.

Спрете двигателя преди обслужване. Поставете генератора върху 
равна повърхност и свалете капачката на запалителната свещ, за 
да предотвратите стартирането на двигателя. Не пускайте двига-
теля в лошо проветрявано или затворено помещение. Работната 

зона трябва да бъде добре проветрена. Емисиите от двигателя 
съдържат токсичен въглероден оксид, вдишването на който може 

да причини шок, загуба на съзнание и дори смърт.
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! !ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ!
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ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА ВЪЗ-
ДУШНИЯ ФИЛТЪР

Необходимо е въздушният филтър да се 
проверява от време на време и да се по-
чиства от всякакви замърсявания. Необхо-
дима е редовна поддръжка на въздушния 
филтър, за да се осигурява достатъчен 
приток на въздух в карбуратора. 

ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА:
1.  Отворете скобите на горния капак на 

въздушния филтър.
2. Свалете порестия филтърен елемент.
3.  Отстранете всички замърсявания и от-

лагания вътре в празния корпус на въз-
душния филтър.

4.  Старателно измийте филтърния елемент 
с топла вода.

5. Изсушете порестия филтър.
6.  Сухият филтърен елемент трябва да се 

навлажни с машинно масло и излишно-
то масло трябва да се изстиска.

Смяната на въздушния филтър се 
извършва на всеки 50 часа работа на 
генератора (всеки 10 часа при необи-
чайно висока степен на запрашеност).

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА 
НА ЗАПАЛИТЕЛНИТЕ СВЕЩИ

Запалителната свещ е важен елемент, който осигурява правилна работа на 
двигателя. 
Тя трябва да е неповредена, без отлагания от сажди и да има правилна 
междина.

ПРОВЕРКА НА ЗАПАЛИТЕЛНАТА СВЕЩ:
1. Свалете капачката от запалителната свещ.
2. Свалете запалителната свещ с помощта на съответния ключ.
3.Проверете запалителната свещ. Проверете за промяна на цвета и 
отстранете саждите. Порцелановият изолатор около централния електрод 
на свещта трябва да има средно до светло жълтокафяв цвят. Ако е разбита, 
е необходимо да я смените. 



23

ПОДДРЪЖКА НА ПРЕГРАДАТА 
НА ШУМОЗАГЛУШИТЕЛЯ И 

ИСКРОГАСИТЕЛЯ
Двигателят и шумозаглушителят стават много горещи, след като двигателят 
е стартиран. Избягвайте да докосвате двигателя и шумозаглушителя, 
докато те са все още горещи, с която и да е част от тялото си или облеклото 
по време на проверка или ремонт.
1. Отстранете винтовете и издърпайте навън капака.

2.  Разхлабете болта и свалете капака на 
шумозаглушителя, преградата 
на шумозаглушителя и искрогасителя.

3.  Почистете нагара върху преградата  
на шумозаглушителя  и искрогасителя, 
като използвате метална четка.

4.  Проверете преградата 
на шумозаглушителя и искрогасителя. 
Сменете ги, ако са повредени.

5. Монтирайте искрогасителя. 

4. Препоръчително е да се използват запалителни свещи - E6TC/E6RTC. 
Измерете междината. Тя трябва да бъде в интервала 0,6 – 0,7 mm.
5. Ако използвате свещта отново, тя трябва да се почисти с метална четка. 
След това регулирайте междината на правилната стойност.
6. Поставете запалителната свещ на нейното място посредством съответ-
ния ключ за свещи.
7. Сменете капачката на запалителната свещ.

Съвет: Подравнете искрогасителя с отвора в тръбата на шумозаглушителя.

0,60 - 0,70 mm
Запалителна свещ

Електрод
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Никога не използвайте бензин, докато пушите 
или в близост до открит пламък.
1. Свалете капачката на резервоара за гориво и 
филтъра.
2. Почистете филтъра с бензин.
3. Избършете филтъра и го монтирайте.
4. Поставете капачката на резервоара за гориво. 
Уверете се, че капачката на резервоара за гориво 
е затегната здраво.

ФИЛТЪР НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ГОРИВО

ГОРИВЕН ФИЛТЪР
1. Отстранете винтовете (1), след това свалете капака (2) и източете 
горивото (3).
2. Хванете и придвижете нагоре скобата (4), след това отстранете маркуча 
(5) от резервоара.
3. Извадете горивния филтър (6).
4. Почистете филтъра с бензин.

5. Изсушете филтъра и го 
поставете в резервоара.
6. Монтирайте маркуча и скобата, 
след това отворете вентила 
за подаване на гориво, за да 
проверите дали има теч
7. Поставете капака и затегнете 
винтовете.
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СЪХРАНЕНИЕ НА ГЕНЕРАТОРА

Помещението за съхранение трябва да е сухо и без прах. Помещението за 
съхранение също така трябва да се заключва, за да се избегне достъпът 
на деца.

В резултат на това клапанът за регулиране на притока и изпускателният 
клапан на генератора ще бъдат затворени и съхранението на генератора 
в такива условия ще предотврати корозията вътре в двигателя.

Предупреждение! Генераторът трябва винаги да е готов за 
работа. Следователно в случай на неизправност на генератора 
той трябва да бъде поправен, преди да бъде демонтиран с цел 

съхранение.

Обърнете внимание на факта, че в случай на неуспешни опити за 
пускане на генератора с електрически старт, акумулаторът може 

да се окаже разреден, затова преди започване на работа може да 
е необходимо акумулаторът да се зареди изцяло.

ПРЕДИ ДЪЛГОТРАЙНО ПРЕКЪСВАНЕ НА РАБОТАТА НА ГЕНЕРАТОРА – 
ИЗПЪЛНЕТЕ СЛЕДНИТЕ ДЕЙСТВИЯ:
- Генераторът и външните части на двигателя (особено охлаждащите ради-
атори) трябва да бъдат старателно почистени.
- Винтът на поплавковата камера на карбуратора трябва да се свали и ка-
мерата да се изпразни.
- Свалете запалителната свещ.
- Винтът за източване на маслото трябва да се свали и маслото да се източи.
- Налейте една чаена лъжичка двигателно масло в цилиндъра (5 – 10 ml). 
След това издърпайте шнура на стартера няколко пъти, така че маслото да 
се разстели равномерно по стените на цилиндъра.
- Монтирайте запалителната свещ.
- Издърпайте ръкохватката на стартера, докато усетите съпротивление, 
така че буталото да се позиционира в горната точка на своя ход.
- Освободете плавно ръкохватката на стартера.

Преди дългосрочно съхранение на генератора, когато двигателят 
работи, затворете вентила за подаване на гориво и оставете 

двигателят да работи с бензин от карбуратора. Изчакайте, 
докато двигателят спре сам.

! !ВАЖНО!

! !ВАЖНО!

! !ВАЖНО!
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ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ГЕНЕРАТОРИТЕ 
И АКУМУЛАТОРИТЕ

За да предотвратите увреждане на околната среда, отделете генератора 
и акумулатора от обикновените отпадъци и ги рециклирайте по най-
безопасния начин, като ги предадете в специален пункт за изхвърляне на 
такива отпадъци.

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ГЕНЕРАТОРА

За лесно транспортиране на генератора използвайте опаковката, в която е 
бил продаден. Обезопасете кутията с генератора, за да избегнете преобръ-
щането му при транспортиране. Преди местенето на генератора източете 
горивото и разкачете клемите на акумулатора (ако този модел има акуму-
латор).

За да преместите генератора от едно място на друго, го повдигнете, като 
държите рамата (ако конструкцията на генератора е с отворена рама). Ако 
генераторът има шумоизолиращ корпус, използвайте дръжките за транс-
портиране. Бъдете внимателни, не поставяйте краката си под генератора.



ВЪЗМОЖНИ ПОВРЕДИ 
И ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ

Типични повреди Възможна причина Решение

Двигателят не се
стартира

Ключът за стартиране на 
двигателя е 

в положение OFF

Поставете ключа за 
стартиране на двигателя в 

положение ON

Вентилът за подаване 
на гориво е в изключено 

положение

Поставете вентила в 
положение ON

Въздушната клапа е 
отворена

Затворете въздушната 
клапа

Няма гориво Добавете гориво

В двигателя има нискокаче-
ствено или замърсено

двигател
Сменете горивото

запалителна свещ е 
опушена или повредена, 
разстоянието между кон-
тактите не е номинално

Почистете или сменете 
свещта; Настройте правил-

ното разстояние между 
контактите

Слаба мощнос 
 на двигателя/ 
трудно пускане

Замърсяване в резервоара 
за гориво

Почистете резервоара за 
гориво

Замърсяване във въздуш-
ния филтър

Почистете въздушния 
филтър

Вода в резервоара за 
гориво/карбуратора; карбу-

раторът е задръстен

Изпразнете резервоара за 
гориво, карбуратора

Разстоянието между 
контактите на запалителна 

свещ не е номинално

Настройте правилното 
разстояние между

контактите

Двигателят прегрява

Охлаждащите ребра на 
радиатора са замърсени

Почистете охлаждащите 
ребра на радиатора

Въздушният филтър е 
замърсен

Почистете въздушния 
филтър

Няма напрежение, 
докато двигателят 

работи

Прекъсвачът е активен Включете прекъсвача

Свързващите кабели са 
повредени

Проверете кабелите;
ако ползвате удължител, 

сменете го

Включеното устройство не 
работи

Опитайте да свържете 
други устройства

Свързаните устрой-
ства не работят,

докато генераторът
работи

Генераторът е претоварен
Изключете някои 

устройства, за да намалите 
натоварването

Има късо съединение в 
едно от

свързаните устройства

Изключете устройството, за 
да възстановите стабилно-

стта на системата

Въздушният филтър е 
замърсен

Почистете въздушния 
филтър

Повторенията на двигателя 
са по-ниски от номиналните

Свържете се със сервизния 
център
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СРЕДНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ

Устройство Средно
потребление на 

енергия

Сешоар 450 – 1200

Ютия 500 – 1100

Електрическа готварска печка 800 – 1800

Тостер 600 – 1500

Кафемашина  800 – 1500

Въздухонагревател 1000 – 2000

Електрически BBQ грил 1200 – 2300

Прахосмукачка 400 – 1000

Радио 50 – 250

Телевизор 100 – 400

Хладилник 100 – 150

Фурна 1000 – 2000

Фризер 100 – 400

Бормашина 400 – 800

Пробивен чук 600 – 1400

Шлифовъчна машина 300 – 1100

Циркуляр 750 – 1600

Електрическо ренде 400 – 1000

Електрически трион 250 – 700

Ъглошлайф 650 – 2200

Компресор 750 – 3000

Водна помпа 750 – 3900

Електрически трион 1800 – 4000

Машина за високо налягане 2000 – 4000

Електрическа косачка 750 – 3000

Климатик 1000 – 5000

Електрически двигатели 550 – 5000

Електрически вентилатор 750 – 1700
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УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ:

Международната гаранция на производителя е 1 година. Гаранционният срок започва от 
датата на покупката. В случаите, когато гаранционният срок е по-дълъг от 1 година в съответ-
ствие с местното законодателство, моля свържете се с вашия местен търговец. Продавачът е 
отговорен за предоставянето на гаранцията. Моля, свържете се с продавача за гаранцията. В 
рамките на гаранционния срок, ако продуктът се повреди поради дефекти в производствения 
процес, той ще бъде заменен със същия продукт или ремонтиран.

Гаранционната карта трябва да се съхранява по време на гаранционния период. В случай 
на загуба на гаранционната карта втора такава няма да бъде предоставена. Клиентът трябва 
да предостави гаранционната карта и касовата бележка от закупуването при заявка за ремонт 
или замяна. В противен случай не се предоставя гаранционното обслужване. Гаранционна-
та карта, която се намира в комплекта на продукта по време на продажбата, трябва да бъде 
правилно и изцяло попълнена от търговеца и клиента, подписана и подпечатана. В противен 
случай гаранцията не се счита за валидна.

Машината трябва да се достави в сервизния център почистена.  Частите, които трябва да 
бъдат заменени, са собственост на сервизния център.

ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА:
- Ако потребителят не е спазил инструкциите в това ръководство.
- Ако продуктът съдържа повредени или липсващи идентификационни стикери или етикети, 

серийни номера и др. 
- Ако неизправността на продукта се дължи на неправилен транспорт, съхранение и поддръжка.
- В случай на механични повреди (пукнатини, драскотини, следи от удар и падане, деформация 

на корпуса, захранващ кабел, контакт или други компоненти) включително тези, причинени от 
замръзване на вода, (образуване на лед), и поради наличие на чужди тела в устройството.

- Ако продуктът е неправилно монтиран и свързан към електрическата мрежа или е неправил-
но използван.

- Ако заявената неизправност не може да бъде диагностицирана или демонстрирана.
- Ако правилното функциониране на продукта може да бъде възстановено след почистване от 

прах и замърсяване, подходящо регулиране, поддръжка, смяна на маслото и др.  
- Ако продуктът се използва за бизнес цели.
- Ако се открият неизправности, причинени от претоварване на продукта. Признаци на пре-

товарване са разтопени или обезцветени части в резултат на високи температури, повредени 
повърхности на цилиндри или бутала, повредени бутални пръстени или бутални пръти.

- Гаранцията не покрива неизправността на автоматичния регулатор на напрежението на гене-
ратора поради небрежна работа или неправилно използване.

- Ако се открият неизправности, причинени от нестабилност на електрическата мрежа.
- Ако има неизправности, причинени от замърсявания, като например замърсяване на гориво-

то, маслото или охладителната система.
- Ако електрически кабели или контакти показват признаци на механично или термично увреж-

дане.
- В случай на чужди течности и предмети, метални стружки и други в продукта. 
- Ако неизправността е причинена от използването на неоригинални резервни части и матери-

али, масла и др.
- Ако има два или повече дефектни блока, които не са свързани помежду си.
- Ако повредата е причинена от природни фактори, като например замърсяване, прах, влаж-

ност, висока или ниска температура, природни бедствия.
- Бързоизносващи се части и компоненти (запалителни свещи, дюзи, ролки, филтърни и пред-

пазни елементи, акумулатори, сменяеми устройства, ремъци, гумени уплътнения, пружини на 
съединителя, оси, ръчни стартери, масла, зъбни предавки).

- Превантивна поддръжка (почистване, смазване, измиване), монтаж и настройка. 
- Ако продуктът е бил разглобяван, независимо ремонтиран или модифициран. 
- В случай на неизправности в резултат на нормално износване поради продължителна употре-

ба (край на цикъла на живот).
- Ако работата на продукта не е спряна и е продължила след откриването на неизправност.
- Акумулаторите, доставени с оборудването, са с тримесечна гаранция.
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Актуалния списък на сервизните центрове можете да намерите на уебсай-
та на официалния вносител:

www.ks-power.de



Германия
ks-power.de
info@dimaxgroup.de

Полша
ks-power.pl
info.pl@dimaxgroup.de

Украйна
ks-power.com.ua
sales@ks-power.com.ua

КОНТАКТИ


